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Objeto del proyecto e Introducción
1. Objeto del proyecto
En este proyecto se plantea el problema de flujo de potencia óptimo para una red de
distribución de baja tensión en la que existen varios nodos de generación y consumo. La
finalidad, es obtener un modelo capaz de analizar cualquier tipo de red radial de distri-
bución en baja tensión con una interfaz amigable que permita un rápido análisis de los
resultados.
Para optimizar el flujo de potencia en la red, plantearemos un problema de optimización
en el cual se fijará una función objetivo a minimizar que serán las pérdidas del sistema.
Este problema, estará sujeto a varias restricciones que vendrán dadas por el modelo de
la red de distribución en baja tensión. Como se verá más adelante contaremos con varios
modelos de lineas según el tipo a considerar. Por último, contaremos también con una
variable de control que será la toma del transformador de media a baja tensión.
El principal objetivo es generar un modelo capaz de adaptarse a cualquier cambio en la
formulación del problema como puedan ser nuevas variables de control como por ejemplo
la activación de baterías de condensadores para el control de tensiones.
2. Introducción
Hoy en día, el uso de energías renovables en nuestro planeta ha experimentado un gran
crecimiento. Poco a poco, estas tecnologías han sido instaladas creando nuevas centrales
de generación cuyo tamaño va desde plantas industriales de varios MW de potencia hasta
pequeños núcleos de generación domésticos para abastecer a comunidades o incluso casas
independientes. Quizás la tecnología más implantada en éstos núcleos de generación es la
energía fotovoltaica. El abaratamiento de los materiales que la componen y su bajo y fácil
mantenimiento hacen de ella una candidata idónea para alimentar pequeños núcleos de
población. Por ejemplo, en Reino Unido, hay instalados unos 5GW de energía fotovoltai-
ca de los cuales más de la mitad corresponden a conexiones de escala residencial. En los
próximos años esta previsto que esta tendencia siga cumpliéndose alcanzando entre 10 y
20GW en el año 2020. Del mismo modo, también existen otros dispositivos de micro ge-
neración distribuida como puedan ser micro centrales eólicas o micro turbinas Pelton para
conversión de corrientes de agua en energía mecánica.
En Francia, en 2016 se ha aprobado una ley por la cual todos los nuevos edificios co-
merciales que se construyan deberán cubrir sus azoteas, al menos parcialmente, con paneles
solares y plantas fotovoltaicas. Esta nueva ley es un ejemplo del crecimiento de la gene-
ración distribuida en nuestro planeta. De igual manera, varios estados de Estados Unidos
como California, exigen que todos los nueves edificios de diez pisos o menos destinen a los
paneles solares al menos el 15% de la superficie de la azotea.
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Los pequeños generadores fotovoltaicos se conectan directamente a las redes de distri-
bución eléctricas operadas a 400V en Europa. Ésto, está suponiendo un serio problema
para el control de tensiones ya que son redes que hasta el momento habían sido menos mo-
nitorizadas y en las que el control de tensión no contaba un papel determinante. De hecho,
el control de tensiones se limitaba a tener una tensión de operación más elevada en MT pa-
ra prever la caída de la misma debido a la demanda. Esto es claramente insuficiente debido
a la irrupción de la generación distribuida. Sin embargo, con el nacimiento y crecimiento
de la generación distribuida es un factor a tener en cuenta. Al incluir altas cantidades de
generación en una red de distribución, se producen crecimientos de tensiones no favorables
para la estabilidad del sistema. Para cubrir este problema, hace unos años se empezaron
a introducir nuevos elementos capaces de lidiar con inestabilidades en la tensión y regularla.
Uno de los elementos introducidos, son los transformadores cambiadores de tomas bajo
carga. Dichos transformadores están ampliamente instalados en centros de transformación
de alta a media tensión o en la conexión de grandes centrales al sistema. Gracias a su uso,
es posible regular la tensión en el punto de consumo gracias a su propiedad de conmutar
bajo carga sin la interrupción del servicio. Cuando se realiza una maniobra de cambio de
toma, el transformador debe ser capaz de seleccionar la nueva toma deseada y por otro
lado de interrumpir la corriente de carga al pasar de un punto de la toma a otro. Este
tipo de máquinas mejora ampliamente a los cambiadores de toma en vacío en los que es
necesario interrumpir la carga para realizar el cambio de toma repercutiendo en la conti-
nuidad del servicio y con ello en su calidad. De esta forma, cuando la inyección de potencia
por parte de generadores distribuidos es alta, la relación de transformación se reduce para
otorgar una tensión en el punto de consumo adecuada. Del mismo modo, si la generación
disminuye y la demanda aumenta, el transformador es capaz de aumentar la relación de
transformación para fijar el valor de la tensión entre unos márgenes de seguridad.
Otro de los principales elementos introducidos en este tipo de redes son baterías de
condensadores. Estas baterías se conectan directamente a la red de distribución mediante
un interruptor automático o varios si las baterías están particionadas. Ante caídas en la
tensión de distribución se conectan particiones de las baterías contrarrestando este efecto.
Del mismo modo, existen dispositivos capaces de disminuir la tensión de la linea mediante
cargas de carácter inductivo.
Todo esto, sirve de motivación para la realización de este proyecto en el cual se realizará
un análisis más a fondo de las redes radiales de distribución buscando soluciones óptimas
para el control de tensiones que permita minimizar las pérdidas estableciendo los valores
de dichas tensiones dentro de los márgenes de operación.
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3. Notación y preliminares
A continuación se presentan una serie de notaciones a tener en cuenta para la correcta
interpretación del documento.
Los nodos se representarán mediante números (p = 0, 1, 2, ..., n) siendo siempre 0 el
correspondiente al nodo de media tensión aguas arriba del transformador (slack).
Los ramales se representarán mediante los números de nodos adyacentes al ramal
separados por un guión (b = 0− 1, 1 − 2, ...). Al tratarse de una red radial, siempre
existirán m = n− 1 ramales en la red. Se definen dos subconjuntos de ramales para
cada nodo p en el que se denominarán bi(p) o bo(p) a los ramales entrantes o salientes
a éste respectivamente.
Las fases y el neutro se representarán mediante las letras f = {a, b, c, n}.
Las tensiones se representarán mediante la letra u indicando con el subíndice el nodo
y con superíndice la fase.
Las corrientes se representarán mediante la letra i indicando el ramal con el subíndice
y la fase con el superíndice. El sentido de las corrientes será siempre en sentido
decreciente, es decir, fluyendo desde aguas arriba (nodo 0) hasta aguas abajo. La
corriente i0−1 se considera en el devanado de media tensión a no ser que se indique
lo contrario.
Las potencias consumidas o generadas en los nudos tendrán signo negativo o positivo
respectivamente y serán expresadas con superínidce indicando la fase y un subíndice
para indicar el nodo o el ramal correspondiente. Consecuentemente, las corrientes
inyectadas a los nudos se denotarán por i(n) con superínidce indicando la fase y un
subíndice para indicar el ramal correspondiente.
Por último, en el caso de una puesta a tierra mediante una resistencia de valor finito
la corriente circulante por ella se denominará con un superíndice g. Por ejemplo, la
corriente circulante por la puesta a tierra del nodo 1 será ig1.
Esta notación será utilizada en todos los epígrafes de este documento. Un esquemático
de la misma puede observarse en la Figura 1.
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Figura 1: Esquemático de la notación.
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4. Modelado del problema
4.1. Introducción
La finalidad de este documento es definir el modelado del problema llevado a cabo
así como los programas utilizados y el luso de la interfaz. Este documento solo pretende
ser una descripción del modelo cuya validación y pruebas serán realizadas en documentos
posteriores.
4.2. Planteamiento del problema
Antes de nada, se plantean las ecuaciones que conformarán el problema de optimización
a resolver para una red genérica:
Función objetivo. Se minimizarán las pérdidas lo que equivale a minimizar la potencia
activa proveniente de aguas arriba del transformador:
min z = u0i
∗
01










Segunda Ley de Kirchhoff aplicada a cada rama de la red. Considérese una rama
cuya corriente esta definida desde un nodo t hasta un nodo s. Entonces:
uft − ufs = Zt−sit−s.
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Ecuaciones que modelan la carga:
Pp + jQp = upi(n)
∗
p
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Puestas a tierra del neutro: En el caso de una puesta a tierra mediante una resistencia
de valor diferente a cero, ésta se modelará definiendo en la primera Ley de Kirchhoff:





En el caso de una puesta a tierra rígida se reira la ecuación correspondiente al neutro
de la primera Ley de Kirchhoff y se introduce la restricción en tensión:
unp = 0.
Límites de tensión en los nodos de baja tensión y en la toma del transformador:
0,95 6 rp.u. 6 1,05
400√
(3)





En este apartado se pretende introducir el procedimiento seguido para el desarrollo del
script que utilizaremos para resolver nuestro problema de optimización. Para ello haremos
uso de tres programas: Microsoft Excel, Matlab y GAMS.
El script principal se desarrollará desdeMatlab, el cual llamará a los otros dos programas
para llevar a cabo la resolución del problema. Primero llamará al documento de Microsoft
Excel en dónde se recogerán los datos del problema (topología, parámetros característicos,
...). Tras la obtención de los datos, éstos serán transformados al formato correspondiente
para que posteriormente GAMS resuelva el problema de optimización planteado. Una vez
resuelto el problema, se obtendrán los resultados y serán accesibles desde Matlab para su
posterior análisis.
4.3.1. Software utilizado
Los programas que han sido utilizados para el desarrollo de la solución al problema
planteado son los siguientes:
Microsoft Excel: Se trata de un software que trabaja con hojas de cálculo. Proporciona
una manera fácil e intuitiva de introducir los datos del problema para cualquier
usuario sin necesidad de tener ningún conocimiento del resto de software.
Matlab: Es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desa-
rrollo integrado con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Entre sus
Álvaro Rodríguez del Nozal 10
Modelado del problema
prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de da-
tos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario
y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos software
como pueda ser GAMS.
GAMS: Es un software de alto nivel para el modelado de sistemas para la optimiza-
ción matemática. GAMS está diseñado para modelar y resolver problemas lineales,
no lineales y optimización entera mixta. El sistema está diseñado para aplicaciones
de modelado a gran escala complejas y permite al usuario construir grandes mode-
los mantenibles que pueden adaptarse a las nuevas situaciones. GAMS contiene un
entorno de desarrollo integrado y está conectado a un grupo de optimización de ter-
ceros que resuelven. Entre estos solucionadores nos centraremos en CONOPT para
la resolución de problemas no lineales. A pesar de que fue diseñado inicialmente para
aplicaciones relacionadas con la economía y la ciencia de la administración, su uso se
ha expandido a diversos ámbitos en el que cabe destacar la Ingeniería Eléctrica.
4.3.2. Recogida de datos
Como ya se ha introducido anteriormente, la recogida de datos y definición del problema
se realizará a través de una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Los datos a introducir serán
los siguientes:
Topología de la red: Se incluirán todos los enlaces entre nodos de generación segui-
do de su longitud en metros y el tipo de linea que representa. Un ejemplo puede
observarse en la Figura 2.
Figura 2: Definición de la topología de la red.
Matriz de impedancias: Impedancias de cada uno de los tipos de línea expresadas en
ohmios por kilómetro. Hay que especificar la impedancia para cada una de las fases
así como el neutro y los acoples existentes entre ellas. Es posible definir varios tipos
de matrices de impedancias de linea y elegirlo desde la definición de la topología de
la red. Un ejemplo puede observarse en la Figura 3.
Tensión en nudo referencia: se debe especificar la tensión del nodo referencia o slack
que será el nodo de media tensión que alimenta al transformador cambiador de tomas.
Se expresa en voltios.
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Figura 3: Definición de las matrices de impedancia de linea a considerar.
Límites de tensión el los nudos: límites de tensión en cada uno de los nudos del lado de
baja tensión. Se especifica el mismo límite para todos. Se expresa en voltios. Para las








Puestas a tierra: valor de las resistencias de puesta a tierra en ohmios de cada uno de
los nudos de la red. Si la unión del neutro a tierra es rígidamente entonces se expresa
con un 0. En el caso de no existir conexión a tierra se indica con un valor inf .
Potencia aparente máxima de la cargas: potencia demandada o generada por cada uno
de los nudos seguido de punto y coma, un espacio, el factor de potencia de la misma,
un espacio, y entre corchetes el reparto de las cargas entre las tres fases expresado en
tanto por uno y seprado por comas. Para cargas la potencia será negativa mientras
que para generación debe ser positiva. La potencia se expresa en VA. Un ejemplo
puede observarse en la Figura 4.
Figura 4: Definición de las cargas de la red y el reparto de éstas.
Tomas del transformador: valor de transformación del transformador cambiador de
tomas en por unidad respecto a su valor de transformación nominal.
Transformador: valor de los parámetros característicos del transformador.
Es importante dejar una fila vacía entre un conjunto de parámetros y el siguiente para
asegurar el buen funcionamiento del programa.
En el Anexo 1 se puede observar un ejemplo del archivo Excel utilizado para uno de
los ensayos de la Sección 5 (Validación del modelo).
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4.3.3. Ecuaciones del problema
Una vez obtenido los datos necesarios acerca del problema, Matlab los transformará
al formato adecuado para GAMS desde donde se resolverá el problema de optimización.
Para aplicar dichas restricciones a conjuntos de variables de nuestro sistema es necesario
también definir dichos conjuntos. En los próximos epígrafes se describe la estructura del
programa formulado en GAMS y su correspondiente contenido.
Conjuntos La sintaxis de GAMS exige definir una serie de conjuntos que actúan
como punteros a arrays de variables o de parámetros. Para ilustrar la utilidad de los
conjuntos en GAMS llevaremos a cabo un breve ejemplo:
Supongamos que contamos con un vector con el módulo de los valores de tensión de
tres nodos de una red almacenados en un array denominado V . Entonces, es posible
definir un conjunto que denominaremos i que contiene el valor de las tres tensiones
de tal manera que todos los valores de tensión vienen dados por V (i). Si por exigen-
cias de nuestro problema queremos fijar unos límites en los valores de las tensiones
de los nodos 2 y 3 es posible definir otro conjunto i2−3(i) que incluye el valor de las
tensiones de los nudos 2 y 3 y así, aplicar dicha restricción únicamente a V (i2−3).
Hay que tener en cuenta que para definir un subconjunto es necesario referenciarlo
al conjunto original incluyéndolo entre paréntesis en su definición.
Han sido necesario definir multitud de conjuntos para poder operar con un modelo
capaz de adaptarse a cualquier tipo de problema. Una descripción de cada uno de los
conjuntos definidos es posible obtenerla directamente desde el comentario realizado
en cada linea del programa en GAMS.
Parámetros En esta sección se describen todos los parámetros que utilizaremos
en nuestro problema. Entendemos como parámetros todos los datos de partida y
matrices que nos ayudarán en transformaciones necesarias para el correcto cálculo de
cada una de las ecuaciones restrictivas y función objetivo. Muchos de los parámetros
definidos cuentan con valores de partida para la resolución iterativa del problema no
lineal planteado. Los parámetros definidos son los siguientes:
• Uinicial: Incluye el valor de todas las tensiones de partida para la resolución del
problema. Las tensiones se encuentran inicializadas de tal manera que el nodo
de media tensión se encuentra con un valor de 20kV y el resto de nodos tienen
una tensión de partida de 230V desfasados 120 entre fase y fase. Las tensiones
de los neutros se fijan de partida a cero. Por último la tensión de la primera fase
de cada uno de los nodos del lado de baja se encuentran desfasadas respecto al
nudo slack 30 debido al uso de un transformador con configuración Dy11.
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• F1inicial: Valor inicial de la variable intermedia F1 cuya función se verá más
adelante. Su valor inicial es fácilmente obtenible a partir de Uinicial.
• F2inicial: Valor inicial de la variable intermedia F2 cuya función se verá más
adelante. Su valor inicial es fácilmente obtenible a partir de Uinicial.
• uref : Valor de referencia de tensión para el nodo referencia en media tensión:
uref =





• Ac: Matriz que define la topología de la red. Cada fila corresponde a cada uno
de los nodos de la red del lado de baja tensión. Se consideran que las corrientes
fluyen desde el lado de media tensión hacia abajo. La matriz esta formadas por
ceros, unos y menos unos según una rama no tenga contacto con ese nodo, salga
o entre en él respectivamente.
• Zxc: Matriz de impedancia de línea. Incluye todas las lineas consideradas en el
problema aguas abajo del transformador y para cada linea tres fases y neutro.
• LG: Potencia activa y reactiva demandada o generada por cada uno de los
nodos expresada en W y var respectivamente. Se expresa en un array con dos
componentes por fase y nodo.
• Mt,M1,M2yM3: Matrices auxiliares para resolver el problema de S = uI∗. Se
explica más detalladamente en posteriores secciones del documento.
• URFO: Permite obtener el valor de la función objetivo multiplicando a las
corrientes de media tensión.
• uli, uls: Límite inferior y superior del módulo de la tensión en los nodos de la
red.
• invRtierra,Grig: Parámetros que definen la conexión a tierra de los nodos de
la red.
• MAdmTi1,MAdmTi2yMAdmTi3: Matrices de admitancias del transforma-
dor. Relacionan tensiones y corrientes del lado de baja y alta tensión. Cada una
hace referencia a elementos multiplicados por diferentes potencias del parámetro
de la relación de transformación.
Estos parámetros son los datos de partida para la resolución posterior del problema.
Variables A continuación se describen cada una de las variables necesarias para
resolver el problema. Existen variables intermedias que ayudarán en la resolución del
problema y que son necesarias en la sintaxis de GAMS debido a su falta de capacidad
para trabajar con números complejos.
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• r: Toma del transformador en por unidad. Su valor es discreto pero en la reso-
lución se tomará como una variable continua.
• u: Tensión de cada uno de los nodos. Es un vector con ocho componentes por
cada nodo en baja tensión de la red considerada más seis componentes corres-
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• c: Corriente de cada una de las ramas. Es un vector con ocho componentes
por cada rama en baja tensión de la red considerada más seis componentes



















) · · ·
]
• In: Corrientes inyectadas o demandadas en cada uno de los nudos de baja
tensión de la red. Solo incluye fases ya que este parámetro se obtiene a partir
de la potencia inyectada o demandada en los nudos y se realiza entre fases y
neutro.
• F1, F2, F3 y F4: Variables auxiliares para resolver el problema de S = uI∗. Se
explica más detalladamente en posteriores secciones del documento.
• MAdmTi: Matriz de admitancias del transformador obtenida a partir de las tres
matrices de admitancias referentes a cada una de las potencias de la variable
toma del transformador en por unidad multiplicadas por las correspondientes
toma.
• Smt: Array que contiene el valor de las potencias activa y reactiva de cada una
de las fases inyectadas desde aguas arriba del transformador.
• z: Valor de la función objetivo a minimizar.
Ecuaciones Las ecuaciones con las que contará el problema son las siguientes:
• Tensión en nudo referencia: Correspondencia entre los valores de tensión



















20000 0 20000cos(−120) 20000sen(−120) 20000cos(120) 20000sen(120)
]
• Admitancia del transformador: Construcción de la matriz de admitancias
del transformador a partir de los datos MAdmTi1, MAdmTi2 y MAdmTi3.
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2 −1 −1 −a 0 a 0
−1 2 −1 a −a 0 0
−1 −1 2 0 a −a 0
a −a 0 −a2 0 0 a2
0 a −a 0 −a2 0 a2
−a 0 a 0 0 −a2 a2

























Dado que esta matriz debe multiplicar a valores de tensiones para obtener va-
lores de corrientes ambos complejos es necesario utilizar la siguiente propiedad
según como se han definido las variables del sistema:













De tal manera la matriz anteriormente definida tendrá el doble de filas y colum-
nas y se obtendrá de la siguiente forma:
MAdmTi = MAdmTi1 +MAdmTi2 × rp.u. +MAdmTi3 × r2p.u.
• Caida de tensión en el transformador: Igualdad entre corrientes y tensio-
nes de los nudos adyacentes al transformador una vez construida la matriz de
admitancias del mismo.
• Primera Ley de Kirchhoff : Primera ley de Kirchhoff por la cual se realiza




























Al igual que ocurría en el caso de la matriz de admitancias del transformador,
la matriz Ac ha sido modificada de tal manera que permita la multiplicación de
números complejos expresados en formato array duplicando así tanto su número
de filas como el de columnas.
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• Segunda Ley de Kirchhoff : Segunda ley de Kirchhoff por la cual la caída de
tensión experimentada por cada linea debe coincidir con la diferencia de tensión






























• Corriente inyectada en los nudos: Según los datos de potencia demandada o
generada en los nudos sean positivos o negativos la corriente tomará signo nega-
tivo o positivo respectivamente. La resolución de este problema viene dada por
S = uI∗. Esta igualdad es necesario introducirla en GAMS en varias ecuaciones
apoyándose en varias variables intermedias así como matrices de transforma-
ción. Todo esto es debido a la problemática de trabajar con número complejos
en GAMS.
Anteriormente, el problema se ha podido soluciona modificando una matriz de
admitancia dada como dato. El problema surge cuando se intenta abordar la
ecuación anteriormente expuesta en la que la variable tensión multiplica a la
variable corriente inyectada en los nudos. A continuación se describe el proceso
llevado a cabo paso a paso.





1 0 0 0 0 0 −1 0 · · ·
0 1 0 0 0 0 0 −1 · · ·
0 0 1 0 0 0 −1 0 · · ·





































Álvaro Rodríguez del Nozal 17
Modelado del problema




0 1 0 0 0 0 · · ·
−1 0 0 0 0 0 · · ·
0 0 0 1 0 0 · · ·
0 0 −1 0 0 0 · · ·
0 0 0 0 0 1 · · ·


























































































































Se suman las componentes dos a dos y se sitúa en la posición de potencia reac-
tiva:

0 0 0 0 0 0 · · ·
1 1 0 0 0 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·
0 0 1 1 0 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·


























(Im(ua1)− Im(un1 ))Re(Ina1)− (Re(ua1)−Re(un1 ))Im(Ina1)
0
(Im(ub1)− Im(un1 ))Re(Inb1)− (Re(ub1)−Re(un1 ))Im(Inb1)
0




Por otro lado se suman dos a dos las componentes del vector diferencia de
tensiones fase neutro multiplicado por la corriente inyectada para obtener el
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1 1 0 0 0 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·
0 0 1 1 0 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·
0 0 0 0 1 1 · · ·

























(Re(ua1)−Re(un1 ))Re(Ina1) + (Im(ua1)− Im(un1 ))Im(Ina1)
0
(Re(ub1)−Re(un1 ))Re(Inb1) + (Im(ub1)− Im(un1 ))Im(Inb1)
0



















(Re(ua1)−Re(un1 ))Re(Ina1) + (Im(ua1)− Im(un1 ))Im(Ina1)
(Im(ua1)− Im(un1 ))Re(Ina1)− (Re(ua1)−Re(un1 ))Im(Ina1)
(Re(ub1)−Re(un1 ))Re(Inb1) + (Im(ub1)− Im(un1 ))Im(Inb1)
(Im(ub1)− Im(un1 ))Re(Inb1)− (Re(ub1)−Re(un1 ))Im(Inb1)
(Re(uc1)−Re(un1 ))Re(Inc1) + (Im(uc1)− Im(un1 ))Im(Inc1)




• Puesta a tierra de los neutros del sistema. Este término afectara directamente a
la primera Ley de Kirchhoff, modificandola según la topología de puesta a tierra
considerada. La corriente circulante por el neutro de una rama vendrá dada por
las corrientes circulantes por el neutro de las ramas adyacentes a éstas y la suma
de corrientes de fases de potencia inyectada o demandada en ese nodo con signo
negativo. En el caso de existir una puesta a tierra con una resistencia de valor
finito deberá añadirse además la corriente generada por la caída de tensión por
esta. Por otro lado, en caso de existir una conexión rígida a tierra, la ecuación
correspondiente al neutro de la primera Ley de Kirchhoff desaparece y se fija la
tensión de ese neutro igual a cero. Con el fin de comprender el procedimiento
considérese un nodo con una potencia inyectada de valor in al cual llega un
ramal r− s. Entonces la primera Ley de Kirchhoff según la notación definida se
puede escribir como:





















0 si R = 0
−Uns
Rg
si 0 < R <∞















 = 0, uns = 0





Pp + Ptransformador ,
y considerando la potencia inyectada o demandada en los nodos fijas la función
objetivo anterior equivale a:
min z = Ptransformador = real(u0i
∗
0−1).
Quedan por tanto definidas las ecuaciones definidas en el modelo.
4.4. Dinámica de ejecución
La dinámica de ejecución del problema será la siguiente: El programa principal desa-
rrollado en Matlab lee de una hoja de cálculo los parámetros que definen el problema
de optimización a resolver. Una vez obtenidos dichos valores, los transformará al formato
deseado por GAMS al cual le llegarán los datos a través de un archivo de extensión .gdx.
Téngase en cuenta que desde Matlab se definirán tanto los parámetros del problema como
los conjuntos con los que trabaja GAMS fijando de esta manera la dimensión del problema.
Después de generar el archivo .gdx, Matlab hace una llamada a GAMS el cual conoce
la ubicación del archivo de transferencia de datos y lo carga al inicializar el programa.
Una vez resuleto el problema de optimización, GAMS generará un segundo archivo de
tranferencia de datos que será leido por el programa principal en Matlab el cual trata los
resultados para su posterior análisis de una forma rápida y cómoda.
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5. Validación del modelo
5.1. Introducción
En este documento se recogen los resultados obtenidos para la validación del modelo
eléctrico generado en Matlab y su resolución. Se introducirán una serie de notaciones y
preliminares necesarias para comprender el resto del documento. Posteriormente se descri-
birá el sistema eléctrico modelado que se utilizará para validar dicho modelo. Se analizarán
diferentes casos y se interpretarán los resultados obtenidos con la finalidad de validar el
modelo y poder aplicarlo a redes eléctricas reales de mayores dimensiones y con potencia
más significativa. Por último se concluirá recogiendo los aspectos más determinantes del
desarrollo del coumento y resultados obtenidos.
5.2. Descripción del sistema
La red eléctrica a simular será la expuesta en la Figura 5. Se fija la tensión del nudo
referencia con valor:

















Utilizaremos un modelo simplificado del transformador en el que será posible variar
la toma de este desde un valor 0,95 a 1,05 en por unidad. La matriz de admitancias del














2 −1 −1 −a 0 a 0
−1 2 −1 a −a 0 0
−1 −1 2 0 a −a 0
a −a 0 −a2 0 0 a2
0 a −a 0 −a2 0 a2
−a 0 a 0 0 −a2 a2




























El resto de parámetros de la red variarán según el caso considerado y serán expuestos
en los siguientes epígrafes.
5.3. Modelo
En este apartado se presentan las ecuaciones que modelan el sistema. La implementa-
ción de dichas ecuaciones en el modelo se pueden encontrar en el documento correspon-
diente. A continuación se describen las ecuaciones introducidas.






P3 +Q3i P4 +Q4i
Figura 5: Red diseñada para la validación del modelo.
Se fija la tensión del nodo referencia al valor anteriormente definido (uslack).
Ecuación que relaciona las corrientes de la rama 0 − 1 tanto en media como baja
tensión y las tensiones de ambos nodos a través de la matriz de admitancias del
transformador. Téngase en cuenta que dicha expresión contiene implícitamente el
valor de la toma del transformador en por unidad, rp.u. cuyos límites irán ente 0,95
y 1,05.










Segunda Ley de Kirchhoff aplicada a cada rama de la red. Considérese un rama cuya
corriente esta definida desde un nodo t hasta un nodo s. Entonces:
uft − ufs = Zt−sit−s.
Corriente inyectada en los nudos.







Límite de tensión en los nodos. Cada nodo tendrá un margen de ±7% respecto a su
valor nominal de tensión (400/
√
3). Esta restricción no se considerará en los casos
estudiados a no ser que se especifique.
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5.4. Pruebas de validación
A continuación se presentan los diferentes casos considerados para la validación del mo-
delo realizado. En cada uno de los casos considerados se mostrarán una serie de resultados:
Valor de la función objetivo. Dicha función otorgará el valor de la potencia activa
aportada por el transformador.
Caídas de tensión experimentadas por las lineas en tanto por ciento. Para una linea
que circula desde un nodo t hasta un nodo s se calcula como:
∆
∣∣∣uf ∣∣∣ =
(∣∣∣uft ∣∣∣− ∣∣∣ufs ∣∣∣)∣∣∣uft ∣∣∣ 100
Pérdidas experimentadas por cada linea incluido el transformador. Se calcula tanto
la pérdida de potencia activa como la de reactiva expresadas en W y var respectiva-
mente. Supongamos una linea que conecta un nodo t con un nodo s. Entonces:
St − Ss = uti∗t−s − usi∗t−s = (ut − us) i∗t−s














Tensión máxima y mínima experimentada en el sistema así como la corriente nodal
máxima. Se toma el nodo para el cual una de las fases experimenta el valor máximo
y no el promedio de las tres.
Corrientes circulantes por todas las ramas de la red.
Relación entre las componentes simétricas para representar el grado de desequilibrio.
Se hará uso del teorema de Fortescue por el cual un sistema desequilibrado puede
descomponerse en tres sistemas equilibrados (uno de secuencia homopolar, uno de
secuencia directa y uno de secuencia inversa). Se obtendrán dichas componentes tanto
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5.4.1. Ensayo en vacío del transformador
La primera prueba que se realizará es la simulación de la red cuando no existe ninguna
carga ni generación en los nodos. Este caso nos servirá para observar el comportamiento
del transformador ante condiciones de vacío. Para ello se fijará la toma a rp.u. = 1. El




 11547,0054 ∠ 0,000011547,0054 ∠ −120,0000
11547,0054 ∠ 120,0000












 0,0000 ∠ 45,00000,0000 ∠ −90,0000
0,0000 ∠ 180,0000










Como se puede observar las corrientes del devanado primario son casi nulas. Cuantifi-
cando las pérdidas se obtiene:
p+Qi = u0i
∗
0 = (8,4245 + 1,6998i)10
−10 V A.
5.4.2. Sistema equilibrado
En este caso se tratará un sistema completamente equilibrado. Es decir, tanto las im-
pedancias de linea como la demanda en los nodos de consumo se encuentran equilibrados
en las tres fases de la red. Para este caso se fijará la relación de transformación a rp.u. = 1
de tal manera que el sistema únicamente resolverá el problema no lineal de flujo de cargas.
Con este caso se pretende mostrar el correcto funcionamiento del modelo desarrollado ante
condiciones equilibradas de operación en las cuales sea cual sea la configuración de puesta
a tierra del neutro considerada tanto la corriente circulante por ellos como la tensión de
los mismos debe tener un valor nulo. Además, las tensiones y corrientes de cada una de las
fases para un nodo o ramal específico deben coincidir.
Parámetros considerados para el caso:
Matriz de impedancias de linea equilibrada. Longitud de cada linea igual a 50m. Se
ha tomado de base el tipo UG1 de la expuesta en [1] modificando las componentes
fuera de la diagonal. Todos los elementos fuera de la diagonal se han calculado como
una media aritmética de los valores expuestos en el tipo UG1.

0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i
0,0490 + 0,6657i 0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i
0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i 0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6657i
0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i 0,0490 + 0,6657i 0,2110 + 0,7470i

 Ω/km
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que para una longitud de 50m equivale a:

0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i
0,0025 + 0,0333i 0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i
0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i 0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0333i
0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i 0,0025 + 0,0333i 0,0105 + 0,0374i

 Ω
Potencia demandada por las cargas:
S3 = −300kV A, cosϕ3 = 0,95, S4 = −100kV A, cosϕ4 = 0,95
Respecto a las puestas a tierra se han considerado varios casos y se ha comprobado
que el resultado obtenido es el mismo debido a que el sistema es equilibrado.
Los resultados obtenidos tras la simulación son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 397,8688 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 2,4058 1,8539 0,6101
Fase b 2,4058 1,8539 0,6101
Fase c 2,4058 1,8539 0,6101
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3150,7671 9044,0892 5119,2839 554,6626
Q(var) 10364,0051 4538,7929 2569,1221 278,3584
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =

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Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

12,2014 ∠ −19,724612,2014 ∠ −139,7246
12,2014 ∠ 100,2754




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 −0,000000 −0,000000 −0,000000
I2/I1 0,000000 −0,000000 0,000000 −0,000000
U0/U1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
U2/U1 −0,000000 −0,000000 0,000000 −0,000000
Como se puede observar, las pérdidas en las puestas a tierra son nulas debido a que al
ser un sistema perfectamente equilibrado no existe circulación de corriente por el neutro.
Del mismo modo, las componentes simétricas de la corriente muestran la naturaleza equi-
librada del sistema. En la Figura 6 se muestra el valor de tensiones y corrientes para cada
uno de los nodos y ramales respectivamente. Como puede observarse, el valor para todas
las fases coincide debido al equilibrio del sistema.
Se puede observar como las pérdidas de las lineas son proporcionales a la corriente
circulante por ellas de tal forma que la carga situada en el nodo 3 produce una pérdida
en la linea que conecta con ella unas nueve veces mayor que la circulante por la linea que
abastece la carga en 4 que a su vez es 3 veces menor que la del otro nodo. Del mismo modo,
el nodo con menor tensión es aquel con la carga más elevada. En próximos casos se observará
que al introducir otros factores como pueda ser una generación en un nodo cualquiera se
produce un aumento de la tensión pudiendo aumentar ésta en nodos adyacentes a lineas
conectados a éste ayudando de esta manera al control de tensiones del sistema.
5.4.3. Red desequilibrada con cargas equilibradas
En este tercer caso se considerará la misma red pero en esta ocasión las impedancias
de linea estarán desequilibradas. Como en el caso anterior, las cargas permanecerán equi-
libradas repartiendo su valor total en tres partes iguales conectadas entre cada una de las






































Figura 6: Tensiones y corrientes para el sistema equilibrado.
fases y el neutro. La toma del transformador permanecerá con un valor constante igual a
rp.u. = 1. La matriz de impedancias de linea considerada será la UG1 expuesta en [1]:

0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6730i 0,0490 + 0,6510i 0,0490 + 0,6730i
0,0490 + 0,6730i 0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6730i 0,0490 + 0,6510i
0,0490 + 0,6510i 0,0490 + 0,6730i 0,2110 + 0,7470i 0,0490 + 0,6730i
0,0490 + 0,6730i 0,0490 + 0,6510i 0,0490 + 0,6730i 0,2110 + 0,7470i

 Ω/km
que para una longitud de 50m equivale a:

0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0337i 0,0025 + 0,0326i 0,0025 + 0,0337i
0,0025 + 0,0337i 0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0337i 0,0025 + 0,0326i
0,0025 + 0,0326i 0,0025 + 0,0337i 0,0105 + 0,0374i 0,0025 + 0,0337i
0,0025 + 0,0337i 0,0025 + 0,0326i 0,0025 + 0,0337i 0,0105 + 0,0374i

 Ω
Se llevan a cabo tres simulaciones variando la configuración de la puesta a tierra del
sistema. El nodo 1 estará conectado a tierra mediante una resistencia de valor 5Ω en todos
los casos. El resto de nodos pueden estar conectados mediante una resistencia de valor 10Ω
(Caso 1); rígidamente a tierra (Caso 2); o no llevar conexión a ésta (Caso 3).
Los resultados obtenidos tras la simulación para el primer caso (Puesta a tierra con
resistencia de valor 10Ω) son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 397,8706 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 2,6894 2,0800 0,6830
Fase b 2,3769 1,8310 0,6029
Fase c 2,1453 1,6466 0,5439
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Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3150,9700 9045,0166 5119,9161 554,6879
Q(var) 10364,6726 4535,4187 2566,9798 278,2295
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0913 0,0056 0,0094 0,0004
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

12,1796 ∠ −19,326112,2857 ∠ −139,8320
12,1393 ∠ 99,9865




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,003422 0,003699 0,002581
I2/I1 −0,001807 0,005099 0,005508 0,003852
U0/U1 0,000000 −0,003024 −0,003863 −0,004535
U2/U1 −0,000000 0,000030 −0,002056 −0,003699
Los resultados obtenidos para el segundo caso (conexión rígida a tierra) son los siguien-
tes:
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Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 397,8727 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 2,6875 2,2560 0,7393
Fase b 2,3753 1,8431 0,6078
Fase c 2,1483 1,4595 0,4830
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3150,9569 9044,9863 5121,8575 554,8940
Q(var) 10364,6294 4536,0289 2561,2920 277,5714
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0516 0,0000 0,0000 0,0000
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

12,1850 ∠ −19,337912,2807 ∠ −139,8467
12,1389 ∠ 100,0156

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Componentes simétricas
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,003461 0,003743 0,002603
I2/I1 −0,001366 0,005130 0,005544 0,003868
U0/U1 0,000000 −0,002276 −0,003095 −0,005532
U2/U1 −0,000000 0,000019 −0,002070 −0,003736
por último, los resultados obtenidos para el caso de una desconexión a tierra de los
neutros son:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 397,8706 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 2,6804 2,0726 0,6808
Fase b 2,3752 1,8302 0,6024
Fase c 2,1535 1,6530 0,5460
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3150,9692 9045,0162 5119,9183 554,6878
Q(var) 10364,6697 4535,4218 2566,9800 278,2299
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0000 0,0516 0,1593 0,0799
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =

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Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

12,1796 ∠ −19,326012,2857 ∠ −139,8320
12,1393 ∠ 99,9865




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,003422 0,003700 0,002581
I2/I1 −0,001807 0,005099 0,005509 0,003852
U0/U1 0,000000 −0,000074 −0,000829 −0,001432
U2/U1 −0,000000 0,000030 −0,002056 −0,003699
Debido al desequilibrio, existe circulación de corriente por el neutro de las líneas, lo
que repercute en que el valor de las pérdidas en las puestas a tierra dejan de ser nulas.
Del mismo modo, las componentes simétricas permiten cuantificar el desequilibrio que en
este caso es mayor que en el caso equilibrado pero que veremos que se incrementará aún
más cuando se produzca un desequilibrio en la conexión de las cargas. En la Figura 7 se
muestra el valor de tensiones para cada uno de los casos y las corrientes circulantes por los
ramales.
Téngase en cuenta que las tensiones de cada fase toman diferentes valores debido aco-
plamiento simétrico, produciéndose diferentes bajadas de tensión entre ellas y subidas
inducidas por el resto de fases (como puede observarse en el neutro).
Respecto a la corriente circulante por el neutro para cada una de las tres configuraciones
de puesta a tierra considerada se puede observar que los valores que toma en el caso de
una puesta a tierra con una resistencia de valor finito se asemeja bastante a la desconexión
del neutro a tierra (Caso 3). Ésto se hace más notable conforme más alto sea el valor de
la resistencia introducida. Para el Caso 2 se observa que las lineas finales que conducen a
las cargas se producen altas corrientes debidas a su derivación a tierra.
5.4.4. Red y cargas desequilibradas
En este caso se incluirá además un desequilibrio en las cargas, es decir, las cargas no se
encuentran conectadas equilibradamente entre cada una de las fases y el neutro, si no que


















1 2 3 4
Nodo

























































1 2 3 4
Nodo












































1 2 3 4
Nodo





























Figura 7: Tensiones del sistema y corrientes por el neutro en cada uno de los ramales para
el caso en el que las impedancias de linea presentan desequilibrio pero las cargas están
uniformemente repartidas entre las tres fases y el neutro.
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algunas fases tendrán que lidiar con un valor de la carga más alto que otras. Por otro lado,
se considerarán dos casos de puesta a tierra. Por un lado una conexión a tierra mediante
una resistencia de valor 10Ω y por otro lado una conexión rígida como refleja la siguiente
tabla.
Nodo:fase 3:a 3:b 3:c 4:a 4:b 4:c Puesta a tierra
Caso 1.1 70% 20% 10% 70% 20% 10% R = 10Ω
Caso 1.2 70% 20% 10% 70% 20% 10% R = 0Ω
Caso 2.1 50% 25% 25% 50% 25% 25% R = 10Ω
Caso 2.2 50% 25% 25% 50% 25% 25% R = 0Ω
Caso 3.1 70% 20% 10% 10% 20% 70% R = 10Ω
Caso 3.2 70% 20% 10% 10% 20% 70% R = 0Ω
Las cargas tendrán un valor:
S3 = −300kV A, cosϕ3 = 0,95, S4 = −100kV A, cosϕ4 = 0,95
Las lineas consideradas para este caso al igual que en el epígrafe anterior serán las
expuestas en [1] del tipo UG1. Los resultados obtenidos tras la simulación son los siguientes:
Los resultados obtenidos para el Caso 1.1 son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 443,6202 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 6,7817 5,5509 1,7195
Fase b 0,6778 0,4945 0,1831
Fase c 0,1955 0,1422 0,0544
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 7261,2016 34382,1238 20054,4976 1918,1075
Q(var) 23884,7008 15643,3936 9121,9809 873,5809
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 24,4556 1,5044 2,6195 0,1258
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Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

19,1972 ∠ 3,632820,3219 ∠ −162,2444
4,9848 ∠ 87,7550




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,621373 0,626377 0,605523
I2/I1 0,263387 0,644141 0,650830 0,622998
U0/U1 0,000000 −0,081663 −0,101253 −0,116884
U2/U1 −0,000000 −0,009829 −0,031568 −0,048944
Los resultados obtenidos para el caso 1.2 son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 440,7824 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 6,6087 9,2936 2,8856
Fase b 0,6863 −1,5525 −0,4424
Fase c 0,1992 −1,3185 −0,3927
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Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 7157,9681 33898,1041 17984,9003 1741,4424
Q(var) 23545,1290 15439,9546 9852,0852 950,9359
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 13,6543 0,0000 0,0000 0,0000
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

19,0765 ∠ 3,286220,1472 ∠ −162,3988
5,0013 ∠ 88,1799




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,619998 0,624789 0,604884
I2/I1 0,264144 0,640375 0,646385 0,621481
U0/U1 0,000000 −0,064219 −0,083255 −0,133458
U2/U1 −0,000000 −0,009827 −0,031348 −0,048658
Los resultados obtenidos para el caso 2.1 son los siguientes:
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Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 405,6457 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 4,2280 3,3376 1,0750
Fase b 1,4358 1,0880 0,3665
Fase c 1,3806 1,0487 0,3507
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3860,0110 13358,9159 7628,7787 797,2593
Q(var) 12696,9630 6369,8297 3636,7609 380,4410
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 4,4641 0,2746 0,4658 0,0202
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

14,8090 ∠ −7,358114,6755 ∠ −153,2096
8,6579 ∠ 100,5609

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Componentes simétricas
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,283575 0,285981 0,276217
I2/I1 0,159063 0,305456 0,309509 0,293058
U0/U1 0,000000 −0,033978 −0,042303 −0,048884
U2/U1 −0,000000 −0,004902 −0,015474 −0,023856
Los resultados obtenidos para el Caso 2.2 son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 405,2515 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 4,1874 4,8341 1,5522
Fase b 1,4412 0,1543 0,0693
Fase c 1,3894 0,5518 0,1947
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 3848,3325 13310,2964 7323,9884 768,8543
Q(var) 12658,5484 6352,9012 3783,2143 395,8534
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 2,5114 0,0000 0,0000 0,0000
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:
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Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

14,7985 ∠ −7,539114,6255 ∠ −153,2334
8,6793 ∠ 100,7051




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,282831 0,285089 0,275929
I2/I1 0,159815 0,303222 0,306839 0,292171
U0/U1 0,000000 −0,026631 −0,034762 −0,055894
U2/U1 −0,000000 −0,004914 −0,015426 −0,023798
Los resultados obtenidos para el caso 3.1 son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 421,7293 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 5,0108 4,9013 0,3699
Fase b 0,9625 0,5401 0,4292
Fase c 1,3493 0,1732 1,1944
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 4709,6003 18068,5936 17572,5943 1372,6611
Q(var) 15491,5675 8550,8551 7999,8237 629,0224
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 8,3429 0,5132 3,8141 1,5350
Álvaro Rodríguez del Nozal 39
Validación del modelo
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

16,8173 ∠ −5,919015,8160 ∠ −158,7483
7,7269 ∠ 104,9025




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 0,000000 0,383222 0,606191 −0,348579
I2/I1 0,252405 0,408082 0,623495 −0,329065
U0/U1 0,000000 −0,045421 −0,056710 −0,070458
U2/U1 −0,000000 −0,007930 −0,022318 −0,038163
Los resultados obtenidos para el Caso 3.2 son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 419,5974 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 4,9297 8,2696 −0,3974
Fase b 0,9697 −1,3312 0,4030
Fase c 1,3556 −1,1687 1,9185
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Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 4656,8270 17836,0474 15845,9091 1258,6243
Q(var) 15317,9772 8454,5666 8657,9833 682,6804
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 4,6434 0,0000 0,0000 0,0000
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

16,7451 ∠ −6,281715,6886 ∠ −158,8949
7,7462 ∠ 105,0268




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,381511 0,605048 −0,348222
I2/I1 0,253357 0,404439 0,619501 −0,329252
U0/U1 0,000000 −0,035388 −0,046366 −0,092400
U2/U1 −0,000000 −0,007931 −0,022162 −0,037974
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Se puede observar que la función objetivo alcanza un menor valor cuando las cargas
se encuentran más equilibradas como sucede en el caso 2. Del mismo modo las pérdidas
en las lineas son mayores en aquellas en la que la corriente circulante es mayor. Desde
el punto de vista del trasformador las pérdidas serán mayores cuanto más desequilibrada
sean las cargas pudiendo llegar a compensarse visto desde aguas arriba del transformador
por ejemplo en el caso 3 en el que las cargas están desequilibradas pero contrarrestan
parcialmente su efecto. En las Figuras 8 y 9 se muestra la evolución de las tensiones de
cada una de las fases así como de las corrientes para las dos topologías de puesta a tierra
consideradas. Una conexión rígida a tierra del neutro permite una mejor regulación de las
tensiones.
5.4.5. Red desequilibrada con generación distribuida
Tengamos en cuenta ahora, que además de los desequilibrios presentes en las líneas,
la red tiene una inyección de corriente por generadores distribuidos en uno de sus nodos.
Dicha generación tendrá lugar en el nodo 4 y su valor variará según el caso considerado.
Para este caso supondremos que tanto la generación de este nodo como la carga conectada
en 3 se encuentra repartida equilibradamente entre las tres fases del sistema. Por otro lado,
se volverá a considerar el caso de puesta a tierra en el que el nodo 1 se encuentra conectado
mediante una resistencia de 5Ω y el resto con una resistencia de 10Ω. Teniendo todo esto
en cuenta, supongamos las siguientes configuraciones:
Carga en 3 Generación en 4 Puesta a tierra
Caso 1 300kV A 100kV A R = 10Ω
Caso 2 300kV A 300kV A R = 10Ω
Caso 3 100kV A 300kV A R = 10Ω
Las lineas consideradas para este caso al igual que en el epígrafe anterior serán las
expuestas en [1] del tipo UG1. Los resultados obtenidos tras la simulación son los siguientes:
Los resultados obtenidos para el primer caso tras la simulación son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 198,4422 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 1,3241 1,9858 −0,6442
Fase b 1,1718 1,7567 −0,5715
Fase c 1,0603 1,5924 −0,5217
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:




































































































































Figura 8: Tensiones y corrientes del sistema para una puesta a tierra mediante una resis-
tencia de valor 10Ω.































































































































Figura 9: Tensiones y corrientes del sistema para una puesta a tierra rígida.
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Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 778,1828 2233,8142 4909,9488 520,2311
Q(var) 2559,7227 1119,9271 2462,6666 261,1555
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0225 0,0014 0,0161 0,0078
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

6,0519 ∠ −18,73496,1061 ∠ −139,2373
6,0329 ∠ 100,5665




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,003493 0,002527 0,000529
I2/I1 −0,001955 0,005062 0,003698 0,000856
U0/U1 0,000000 −0,001493 −0,001880 −0,002464
U2/U1 −0,000000 0,000016 −0,001000 −0,002528
Los resultados obtenidos para el segundo caso tras la simulación son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
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Función objetivo: real(u0i∗0−1) = 9,1513 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 0,0727 1,9044 −1,8322
Fase b 0,0572 1,6915 −1,6346
Fase c 0,0397 1,5434 −1,5049
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 1,9120 5,5948 4726,0192 4417,7694
Q(var) 6,2894 2,6433 2371,5024 2219,5879
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0003 0,0000 0,0237 0,0224
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)3 =





Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

0,2775 ∠ −17,71460,3439 ∠ −147,1834
0,2720 ∠ 84,7914

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Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 −0,000000 0,081556 0,001514 −0,001206
I2/I1 −0,072875 0,090333 0,002283 −0,001432
U0/U1 0,000000 −0,000271 −0,000329 −0,000843
U2/U1 −0,000000 0,000023 −0,000081 −0,001513
Los resultados obtenidos para el tercer caso tras la simulación son los siguientes:
Factor de transformación: rp.u. = 1
Función objetivo: real(u0i∗0−1) = −182,7387 kW
Decrementos de tensión en las lineas en tanto por ciento:
Línea 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a −1,1723 0,6014 −1,7605
Fase b −1,0507 0,5370 −1,5769
Fase c −0,9741 0,4948 −1,4603
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P (W ) 646,2765 1855,1456 494,5467 4265,3003
Q(var) 2125,8358 932,7727 248,3591 2143,7356
Pérdidas en la puesta a tierra:
Nodo 1 2 3 4
P (W ) 0,0147 0,0009 0,0063 0,0122
Tensión máxima y mínima alcanzada en la red:

















i(n)max = i(n)4 =
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Corrientes circulantes por las ramas de la red:
i0−1 =

5,5373 ∠ 162,36495,4941 ∠ 42,7309
5,5463 ∠ −77,0666




























Línea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
I0/I1 0,000000 −0,002891 −0,000396 −0,002042
I2/I1 0,002053 −0,003692 −0,000430 −0,002577
U0/U1 0,000000 0,001032 0,001278 0,001136
U2/U1 −0,000000 0,000018 0,000827 0,000395
Se puede observar que existe desequilibrio en el sistema pero es menor que en el casod
e cargas desequilibradas. Por otro lado, se observa que gracias a la generación en el nodo
4, la tensión en eéste aumenta, manteniendo un nivel de tensión en los nodos adyacentes
mayor que en el caso en el que únicamente existen cargas. En la Figura 10 se muestran los
valores de tensión para los diferentes casos considerando una puesta a tierra mediante una
resistencia de valor 10Ω. Se puede observar el aumento de tensión originado en el nodo de
generación.
5.4.6. Red y cargas desequilibradas con toma libre
Para este caso se introduce en el modelo el cambio de toma del transformador entre
los límites establecidos así como los límites en las tensiones. Las cargas contempladas han
sido las siguientes:
S3 = −300kV A, cosϕ3 = 0,95, S4 = −100kV A, cosϕ4 = 0,95,
con un reparto:
Fase a b c
Carga en 3 40% 35% 25%
Carga en 4 30% 40% 30%
Las longitudes de las lineas del sistema considerado son iguales a las utilizadas en los
epígrafes anteriores. Resolviendo el problema de optimización, la solución que minimiza









































































































































Figura 10: Tensiones de cada fase del sistema para una conexión a tierra con una resistencia
de valor 10Ω. Se consideran las tres combinaciones de generación-carga expuestas en el
epígrafe.
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las pérdidas sitúa al transformador en la toma rp.u. = 0,95. A continuación se mostrarán
los resultados para ambos valores de las tomas y se compararán ambos con la finalidad de
mostrar las mejoras introducidas en el control de tensiones para rp.u. = 0,95.
Función objetivo:
P0,95 = 397,5649kW, P1 = 399,3189kW
Decremento de tensión en las lineas:
rp.u. = 0,95 rp.u. = 1
Lnea 1− 2 2− 3 2− 4 1− 2 2− 3 2− 4
Fase a 2,6894 2,2033 0,5604 3,0037 2,4702 0,6264
Fase b 2,2845 1,6704 0,6656 2,5447 1,8661 0,7429
Fase c 1,3983 0,9941 0,4228 1,5462 1,1005 0,4686
Pérdidas de potencia en líneas y transformadores:
rp.u. = 0,95
Lnea 0− 1 1− 2 2− 3 2− 4
P0,95(W ) 3240,8829 8706,1697 5091,8827 525,6675
Q0,95(var) 10660,4283 4401,3385 2539,6040 275,2284
P1,00(W ) 3274,0455 9748,7473 5709,2153 586,5672
Q1,00(var) 10769,5120 4925,5403 2845,4176 307,1008
Pérdidas en la puesta a tierra (W ):
rp.u. 1 2 3 4
0,95 1,0511 0,0647 0,1724 0,0345
1,00 1,1844 0,0729 0,1944 0,0390
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Como se puede observar, gracias al cambio de tomas se consigue reducir el valor de la
función objetivo en 1,7540kW que son algo menos del 10% del valor total de pérdidas de
potencia activa en la red. Además, se consigue elevar el valor de la tensión existiendo un
menor decremento de estas en las lineas eléctricas y por tanto pudiendo suministrar una
tensión más adecuada para los nodos de consumo.
5.5. Conclusiones
Este documento ha mostrado el comportamiento del modelo ante diferentes condiciones
de operación. Se ha podido observar la similitud del modelo con la realidad y por tanto ha
quedado validado. Posteriormente se llevarán a cabo una serie de simulaciones de sistemas
eléctricos más significativos en los que el transformador trabajará a potencia nominal con
un mayor número de tramos de linea y más puntos de demanda y generación.
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6. Análisis de una red real
6.1. Introducción
Este documento introduce un caso en el que se analizará una red de distribución rea-
lista propuesta por CIGRE. Se resolverá el problema de flujo óptimo para dicha red y se
compararán los resultados ante un transformador sin cambiador de tomas.
Se llevarán a cabo dos casos de estudios. En el primero de ellos se tomarán los da-
tos provenientes de 11 aplicando algunas modificaciones. En el segundo caso se introduce
generación distribuida en algunos de los nudos.
6.2. Caso 1
6.2.1. Descripción del sistema
La red a ensayar será la expuesta por el CIGRE. Dicha red, contará con tres zonas
principales: una zona residencia; una zona industrial; y una zona comercial. En esta red
hemos introducido una modificación principal introduciendo un único transformador en
lugar de tres. Además, se han retirado las cargas correspondientes a los nodos adyacentes
al transformador. De esta manera la red queda como la expuesta en la Figura 11.
El tipo de línea considerada según el tramo y su longitud viene dado por:
Ramal Origen Destino Tipo Long (m) Origen Destino Tipo Long (m)
1 1 R2 UG1 35 C1 C2 OH1 30
2 R2 R3 UG1 35 C2 C3 OH1 30
3 R3 R4 UG1 35 C3 C4 OH1 30
4 R4 R5 UG1 35 C4 C5 OH1 30
5 R5 R6 UG1 35 C5 C6 OH1 30
6 R6 R7 UG1 35 C6 C7 OH1 30
7 R7 R8 UG1 35 C7 C8 OH1 30
8 R8 R9 UG1 35 C8 C9 OH1 30
9 R9 R10 UG1 35 C3 C10 OH2 30
10 R3 R11 UG3 30 C10 C11 OH2 30
11 R4 R12 UG3 35 C11 C12 OH3 30
12 R12 R13 UG3 35 C11 C13 OH3 30
13 R13 R14 UG3 35 C10 C14 OH3 30
14 R14 R15 UG3 30 C5 C15 OH2 30
15 R6 R16 UG3 30 C15 C16 OH2 30
16 R9 R17 UG3 30 C15 C17 OH3 30
17 R10 R18 UG3 I1 I2 UG2 200
El modelo de linea viene dado por las siguientes matrices:
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Figura 11: Red a considerar.
Tipo Valor de impedancia (Ω/km)
OH1 0.540 + j0.777 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462 0.049 + j0.436
0.049 + j0.505 0.540 + j0.777 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462
0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 0.540 + j0.777 0.049 + j0.505
0.049 + j0.436 0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 0.540 + j0.777
OH2 1.369 + j0.812 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462 0.049 + j0.436
0.049 + j0.505 1.369 + j0.812 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462
0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 1.369 + j0.812 0.049 + j0.505
0.049 + j0.436 0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 1.369 + j0.812
OH3 2.065 + j0.825 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462 0.049 + j0.436
0.049 + j0.505 2.065 + j0.825 0.049 + j0.505 0.049 + j0.462
0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 2.065 + j0.825 0.049 + j0.505
0.049 + j0.436 0.049 + j0.462 0.049 + j0.505 2.065 + j0.825
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Tipo Valor de impedancia (Ω/km)
UG1 0.211 + j0.747 0.049 + j0.673 0.049 + j0.651 0.049 + j0.673
0.049 + j0.673 0.211 + j0.747 0.049 + j0.673 0.049 + j0.651
0.049 + j0.651 0.049 + j0.673 0.211 + j0.747 0.049 + j0.673
0.049 + j0.673 0.049 + j0.651 0.049 + j0.673 0.211 + j0.747
UG2 0.314 + j0.762 0.049 + j0.687 0.049 + j0.665 0.049 + j0.687
0.049 + j0.687 0.314 + j0.762 0.049 + j0.687 0.049 + j0.665
0.049 + j0.665 0.049 + j0.687 0.314 + j0.762 0.049 + j0.687
0.049 + j0.687 0.049 + j0.665 0.049 + j0.687 0.314 + j0.762
UG3 0.871 + j0.797 0.049 + j0.719 0.049 + j0.697 0.049 + j0.719
0.049 + j0.719 0.871 + j0.797 0.049 + j0.719 0.049 + j0.697
0.049 + j0.697 0.049 + j0.719 0.871 + j0.797 0.049 + j0.719
0.049 + j0.719 0.049 + j0.697 0.049 + j0.719 0.871 + j0.797
Por último, las cargas existente en los nodos son las siguientes:














Analizando las cargas en los nodos, la potencia total demandada por los nodos de
consumo serán:
S = P + jQ = 388,60 + j169,56kV A.
Por tanto, el transformador deberá de proveer al sistema de esa potencia más de las pér-
didas originadas por el transporte de ésta hasta los diferentes nodos de consumo.
La matriz de admitancias del transformador vendrá dada por la impedancia de corto-
circuito del mismo que en este caso tendrá un valor de:
Zcc = 21,164 + 69,616i
6.2.2. Resultados obtenidos
Una vez llevado a cabo la resolución del problema de flujo de potencia óptimo obtene-
mos que el posicionamiento óptimo para la toma del transformador es de rp.u. = 0,95. De
hecho, si considerásemos el mismo transformador modelado como uno sin cambiador de
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tomas obtendríamos tensiones en algunos nodos de la red por debajo del valor que hemos
fijado como permitido (7% respecto a la tensión nominal).
En las Figuras 14 y 13 se muestra el valor de las tensiones y corrientes para cada nodo y
fase considerada incluido el neutro separados para las tres redes consideradas: Red residen-
cial, Red Industrial y Red comercial. A continuación se presentan los resultados obtenidos
realizando una comparativa para el caso óptimo y el caso en el que rp.u. = 1.
Los resultados obtenidos para la red residencial son los siguientes:
Valor de la función objetivo:
Z1,00 = 413,74330kW, Z0,95 = 411,37576kW.
Pérdidas en las lineas y transformador:
rp.u. = 1 rp.u. = 0,95
Transformador Líneas Transformador Líneas
P (W ) 3654.97505 21488.02552 3613.59472 19161.90001
Q(var) 12022.52613 8274.99943 11886.41136 7379.80052
Pérdidas de puesta a tierra:
rp.u. = 1 rp.u. = 0,95
P (W ) 0.412310 0.387285
Téngase en cuenta que la pérdida por puesta a tierra del nodo adyacente al transfor-
mador se ha considerado pérdidas de éste dada la matriz de admitancias del mismo.
Tensiones máximas alcanzadas:
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Tensiones mínimas alcanzadas:


















Componentes simétricas de la tensión y corriente del nodo de media tensión adyacente
al transformador para rp.u. = 0,95:
I0/I1 I2/I1 U0/U1 U2/U1
0,000000 0,004057 0,000000 0,000062
A la vista de los resultados se puede observar la gran mejora introducida gracias la
transformador cambiador de tomas que permite elevar la tensión en el nodo de baja tensión
adyacente al transformador y de esa manera elevar la tensión del resto de nodos. Al trabajar
a mayores tensiones las pérdidas provocadas por el efecto Joule en las líneas toman un
menor valor reduciéndose en un 11%. Del mismo modo, las pérdidas en el transformador
se reducen un 1,2%.
Los valores máximos y mínimos de tensión reflejan lo expuesto en el párrafo anterior
siendo la diferencia del valor mínimo al máximo de tensión de unos 16,5V en el caso de un
transformador convencional y de 15,0V actuando con una toma de rp.u. = 0,95.
Observando las Figuras 14 y 13 se observa además que las tensiones de los neutros
toman valores mayores en el caso de un transformador convencional. Ésto, repercute en
el valor de las corrientes circulantes por los neutros generando mayores pérdidas en las
puestas a tierra.
6.3. Caso 2
6.3.1. Descripción del sistema
En este caso se considerará las misma topología de la red y el mismo transformador
con una impedancia de cortocircuito de:
Zcc = 21,164 + 69,616i.
Sin embargo, el reparto de cargas existentes en los nudos variará existiendo una alta
generación distribuida debido a instalaciones fotovoltaicas en los nudos. De esta manera,
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Figura 12: Tensiones de los nodos del sistema para rp.u. = 1,00 (derecha) y rp.u. = 0,95
(izquierda). Se representa en cada fila de gráficas la red residencial, industrial y comercial
respectivamente. En el eje de abscisas se representa cada nodo de la red.
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Figura 13: Corrientes circulantes por las ramas de la red para rp.u. = 1,00 (derecha) y
rp.u. = 0,95 (izquierda). Se representa en cada fila de gráficas la red residencial, industrial
y comercial respectivamente. En el eje de abscisas se representa cada rama correspondiente
numerada anteriormente.
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la potencia generada (positiva) o consumida (negativa) en cualquiera de los nodos vendrá
dada por la siguiente tabla:














De esta manera, existirá mayor generación que consumo y dicho excedente de potencia
será inyectado en la red de media tensión a través del transformador.
Sg − Sc = 214,40 + 99,97i
6.3.2. Resultados obtenidos
Una vez llevado a cabo la resolución del problema de flujo de potencia óptimo obte-
nemos que el posicionamiento óptimo para la toma del transformador es de rp.u. = 1. No
cumpliendo los límites superiores de tensión si la toma se sitúa con un valor inferior a éste
como pudieran ser rp.u. = 0,95 y rp.u. = 0,975
En la Figura ?? se muestra el valor de las tensiones y corrientes para cada nodo y fase
considerada incluido el neutro separados para las tres redes consideradas: Red residencial,
Red Industrial y Red comercial. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
Valor de la función objetivo:
Z = −204,74670kW.
Pérdidas en las lineas y transformador:
rp.u. = 1
Transformador Líneas
P (W ) 897.17122 8756.08587
Q(var) 2951.11849 2428.28168
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Pérdidas de puesta a tierra:
rp.u. = 1
P (W ) 0.14753
Téngase en cuenta que la pérdida por puesta a tierra del nodo adyacente al transfor-
mador se ha considerado pérdidas de éste dada la matriz de admitancias del mismo.
Tensiones máximas alcanzadas:
uR16(rp.u. = 1) =






u1(rp.u. = 1) =





Componentes simétricas de la tensión y corriente del nodo de media tensión adyacente
al transformador:
I0/I1 I2/I1 U0/U1 U2/U1
0,000000 0,000030 0,000000 −0,001655
En este caso, debido a la gran cantidad de generación distribuida en los nodos, la tensión
en éstos aumenta, exigiendo una toma de transformador mayor que en el caso anterior para
poder mantener las tensiones nodales en límites seguros.
Se puede observar en la Figura 14 que en esta ocasión el valor de tensión mas bajo
lo tiene el nodo adyacente al transformador. Del mismo modo, la diferencia de tensiones
entre el nodo con mayor tensión y el de menor se reduce a unos 10V
Álvaro Rodríguez del Nozal 61
Análisis de una red real




























































































































Figura 14: Tensiones de los nodos del sistema cuando existe generación distribuida. Se
representa en cada fila de gráficas la red residencial, industrial y comercial respectivamente.
En el eje de abscisas se representa cada nodo de la red.




En este epígrafe se presenta el formato que debe tener un archivo Excel para la correcta
interpretación por parte de GAMS y Matlab con el fin de resolver el problema.
Para ello, se introduce el archivo utilizado para resolver la red de validación del pro-
blema expuesta en la Figura 5.
Figura 15: Definición de la topología de la red.
Figura 16: Definición de los tipo de línea.
Figura 17: Definición de los tipo de línea, límites de tensión, cargas y puestas a tierra.
En las Figuras 15, 16 y 17 se muestran los parámetros introducidos.
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Anexo 2
En este Anexo se pretende introducir un breve manual de usuario del programa desa-
rrollado.
1. Introducir los datos de la red a resolver en el archivo Excel tal y como se ha definido
en el Anexo 1. El archivo Excel debe tener el nombre Data.xlsx.
2. Con el archivo Excel generado en la misma carpeta raíz del resto de archivos, llamar
desde Matlab al archivo main.m. Dicho archivo contiene toda la dinámica para la
resolución del problema.
1 c l o s e a l l
2 c l c
3 format long g
4
5 %Toma de datos de l a hoja ex c e l
6 f p r i n t f ( ’Tomando datos de l a hoja Excel . . . \ n ’ ) ;
7 [NUM,TXT,~ ] = x l s r e ad ( ’Data . x l s x ’ , ’ Hoja1 ’ , ’A1 :BB100 ’ ) ;
8
9 % Tratamiento de datos
10 f p r i n t f ( ’ Tratando l o s datos . . . \ n ’ ) ;
11 [ n ,m, l i nk s , l i nk t i po , Ground ,GroundT , ltype , limpedance , LoadGen ,
Tap , Ulim , Uref , Us ] = x l s p r o c e s s i n g (NUM,TXT) ;
12 [ Ac , Acf , Acx ] = topo logy ( l i n k s ) ;
13 [ Zf , Zx ] = impedances ( l i nk s , l type , limpedance , l i n k t i p o ) ;
14 [ LGc ,M1c ,M2c ,M3c ,M4c ,Mtc , invRt ier ra , Grig ] = cargagene rac i on (
LoadGen , Ground ) ;
15 [MAdmT,MAdmTi1 ,MAdmTi2 ,MAdmTi3 ] = t r a f o (GroundT , toma ) ;
16
17 % Generacion de arch ivo . gdx y s o l u c i on de l problema
18 f p r i n t f ( ’ Llamando a GAMS y r e s o l v i endo e l problema . . . \ n ’ ) ;
19 GAMS_driver(n ,m,Acx , Zx ,M1c ,M2c ,M3c ,M4c ,Mtc ,MAdmTi,LGc ,
invRt ier ra , Grig ) ;
20
21 % Tratameinto datos s a l u c i on de GAMS
22 f p r i n t f ( ’ Leyendo GDX y obteniendo r e s u l t ado s . . . \ n ’ ) ;
23 [ u , ui , uip , uipd , c , c i , cip , cipd , In , In i , Inip , Inipd , F1 , F1i , F1ip ,
F1ipd , F2 , F2i , F2ip , F2ipd , F3 , F3i , F3ip , F3ipd , F4 , F4i , F4ip ,
F4ipd , r , z , Smt ] = GAMS_read(n ,m) ;
24
25 Results_LaTeX
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26 t e s t
27 s t r
El script de Matlab toma los datos del archivo Excel declarado anteriormente (líneas
5- 7), posteriormente procesa los datos obtenidos y los adapta a la sintaxis que
utilizará GAMS (líneas 9-15). En las líneas de código 17-18 se genera un archivo .gdx
y se llama a GAMS para la resolución del problema. Finalmente, en las líneas 21-27
se obtienen los resultados tratados para su fácil interpretación así como un string de
LaTeX para poder representar directamente los resultados en texto. El archivo test.m
comprueba el balance de potencias y las ecuaciones introducidas en el sistema para
asegurar el correcto funcionamiento del algoritmo de resolución.
Anexo 3








i ig para tensiones nodales
Re(a)Im(a)Re(b)Im(b)Re(c)
Im(c)Re(n)Im(n) BT




i_n i para tensiones nodales
Re(a)Im(a)Re(b)Im(b)Re(c)
Im(c) BT
i_nn i1 para tensiones nodales
Re(n)Im(n) BT sin nodo 1
i_n_3 i_n para tensiones nodales
Re(a)Im(a)Re(b)Im(b)Re(c)
Im(c) BT sin nodo 1
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Name Domains Description
i_n_3a i1 para tensiones nodales
Re(a)Im(a)Re(b)Im(b)Re(c)
Im(c) BT sin nodo 1
im im para tensiones sin diferen-
cia real e imag
iaux i_n copia de i_n
islack ig para tension nodo 0 de MT
y 1 de BT
MTu ig MATLAB data from
GDXMRW
MTuRe MTu MATLAB data from
GDXMRW
itr ig para tensiones del trafo




j jg para corrientes en ramas
Re(a)Im(a)Re(b)Im(b)Re(c)
Im(c)Re(n)Im(n)
j2 j copia de j
jtr jg corrientes trafo
jtrBTr jg MATLAB data from
GDXMRW
jtrBTi jg MATLAB data from
GDXMRW




uref islack Tension en nudo slack
Ac i, j Matriz de topología de la
red
Zxc j2, j Matriz de impedancias
LG i_n potencias activas y reacti-
vas
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Name Domains Description
Mt i_n, i corriente inyectada en nu-
dos 0
M1 i_n, iaux corriente inyectada en nu-
dos 1
M2 i_n, i corriente inyectada en nu-
dos 2
M3 i_n, iaux corriente inyectada en nu-
dos 3
M4 i_nn, i_n_3 corriente inyectada en nu-
dos 4
URFO MTu, MTi MATLAB data from
GDXMRW
eye i_n_3a, i_n_3 MATLAB data from
GDXMRW
invRtierra i_nn MATLAB data from
GDXMRW
MLT im, i_n MATLAB data from
GDXMRW
uls MATLAB data from
GDXMRW
uli MATLAB data from
GDXMRW
MAdmTi1 jtr, itr Matriz de admitancias del
trafo
MAdmTi2 jtr, itr Matriz de admitancias del
trafo r
MAdmTi3 jtr, itr Matriz de admitancias del
trafo r2
Grig i_nn Indica si los neutros de un
nodo están conectados rígi-
damente a tierra (1 ó 0).
Variables
Name Domains Description
r toma del trafo
u ig tension en los nudos i
uC i_n tensión al cuadrado de las
fases a b c
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Name Domains Description
c jg corrientes en las ramas j
In i corriente inyectada en los
nudos i
InA i1 corriente inyectada en los
nudos i contando neutros
BT
F1 i_n corriente inyectadas en los
nudos (variable intermedia)
F2 i_n corriente inyectadas en los
nudos (variable intermedia)
F3 i_n corriente inyectadas en los
nudos (variable intermedia)
F4 i_n corriente inyectadas en los
nudos (variable intermedia)
Smt MTu Potencia aparente desde el
trafo
MAdmTi *, * Matriz admitancias trafo
z valor de la funcion objetivo
Equations
Name Domains Description
slack islack tension de referencia
ulims im limite en tensiones superior
(sin neutro)
ulimi im limite en tensiones inferior
(sin neutro)
cuadrado i_n tensiones al cuadrado
Formatrafo jtr, itr creacion matriz admitan-
cias
trafo jtr admitancias transformador
MTBT
NeutroTrafor Corrientes por el neutro del
trafo
NeutroTrafoi Corrientes por el neutro del
trafo
IAmpliada1 i_n_3a Corriente inyectada en los
nudos neutros a cero (fases)
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Name Domains Description
IAmpliada2 i_nn Corriente inyectada en los
nudos neutros a cero (neu-
tros)
LKp1 i_n_3a primera ley
LKp2 i_nn primera ley
LKs j2 segunda ley
LGcurrent1 iaux corrientes inyectadas en nu-
dos
LGcurrent2 i_n corrientes inyectadas en nu-
dos
LGcurrent3 i_n corrientes inyectadas en nu-
dos
LGcurrent4 iaux corrientes inyectadas en nu-
dos
LGcurrent5 i_n_3 corrientes inyectadas en nu-
dos
PdesdeT MTu Potencia aparente desde el
trafo
Uneutro i_nn tensiones nodales nulas





urefislack − uislack = 0 ∀islack
ulimsim∑
i_n
(MLTim,i_n · uCi_n)− uls ≤ 0 ∀im
ulimiim∑
i_n
(MLTim,i_n · uCi_n)− uli ≥ 0 ∀im
cuadradoi_n
uCi_n = power(ui_n, 2) ∀i_n
Formatrafojtr,itr





(MAdmTijtr,itr · uitr) ∀jtr

















(M4i_nn,i_n_3 · Ini_n_3)− ui_nn · invRtierrai_nn ∀i_nn
LKp1i_n_3a∑
j
(Aci_n_3a,j · cj) = InAi_n_3a ∀i_n_3a
LKp2i_nn∑
j
(Aci_nn,j · cj) · (1−Grigi_nn) = InAi_nn · (1−Grigi_nn) ∀i_nn
LKsj2∑
i
(Aci,j2 · ui) =
∑
j










(M2i_n,iaux · F1iaux) ∀i_n
LGcurrent3i_n





(Mtiaux,i · ui) · Iniaux ∀iaux
LGcurrent5i_n_3∑
iaux
(M1i_n_3,iaux · F4iaux) +
∑
iaux





(URFOMTu,MTi · cMTi) ∀MTu
Uneutroi_nn
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